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Potqgczenie DALl zgodnie z instrukcjq producenta

ZASILACZ Dﬂﬂl TASMA LED ﬂﬂ

12 VDC
+ [
®
UWAGA! Przy wspélnym zasilaczu (jak wyzej) podtaczenie kostki GND Tytut: ) .
po stronie wejscia jest zbedne i wrecz niewskazane ze wzgledu na Schemat PO'QCZG"‘ EPM—71 z Osram OTi DALI DIM
petle indukcyjne. Jednak w przypadku osobnego zasilacza dla Data: Wersja: Autor:
wzmacniacza EMP-71 wejscie GND musi by¢ potaczone z minusem R H
zasilania sterownika OTi DALI DIM! 31.10.2016 1.0 Enterius
Opis: Uktad potgczen miniaturowego wzmacniacza EPM-71 ze sterownikiem
LED DALl OTi DALl DIM produkowanym przez Osram
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